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失磁保护设置及检测的说明 

 

软件设置及计算方法(以 DSE8610)： 

① 设置额定有功、无功及失磁保护的报警值 

 

② 计算方法 

当控制器到-KVAr≥额定无功*失磁报警值，触发失磁报警(Loss of excitation) 

测试如下： 

① 额定无功(KVAr)：210 

② 预报警值：6% 

控制器触发失磁报警值，-KVAr=210*6%=12.6，如下： 

 

 

备注： 

失磁报警≥额定功率*预设的报警值，则触发“失磁(Loss of excitation)”报警 


