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PT100 温度传感器的接线说明 

说明： 

PT100 温度传感器分两线制和三线制。热电阻原理是基于两线制，为了消除一部分引线带来

的误差通常采用三线制。三线制 PT100 接入两线制模块时，温度误差约±3℃；三线制 PT100

接入三线制的模块时，温度误差约±1℃。 

1. 两线制 PT100 接线 

PT100 的一根线接控制器的模拟量公共端，另一根线接模拟量输入端。 

2. 三线制 PT100 接线 

① DSE7320MKII 的 14 号端子接端子排 1 和 2 号，16 号端子接端子排的 3 号。 
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② DSE2131 的 11 号端子(点 C)接端子排的 1 和 2 号，10 号端子接端子排的 3 号。 
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③ DSE2133 的 9 号端子(点 B)接端子排的 1 号，10 号端子接端子排的 2 号，8 端子接端子排

的 3 号。 

   


