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控制器通过 RS485 读取 DSE9470 参数设置方法 

概述： 

① 控制器 RS485 端口与 DSE9470 的 RS485 端口直接相连 

② 机组控制器设置 RS485 做主站，通过通讯将充电器的参数集成在控制器上显示 

以 DSE7420 做主站软件设置及 PLC 编程 

① RS485 的端口、ID、波特率，如下： 

 

② PLC 设置：System Device Address 添加从站的 ID 为 22 
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③ PLC 编程界面：添加从站 ID 参数(市电电压、输出功率、电流、输出电压、充电状态等) 

 

充电器的参数在 Page166，如下： 

 

充电模式在 Page3，偏移地址 27 
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若读出充电状态显示数字“4”，表示充电器在“浮充状态”，如下： 

 

从站 DSE9470 的软件设置： 

RS485 的端口、ID、波特率，如下： 

 

 


