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DSE8610 做单机使用的方法 

若机组的断路器为“手动开关”： 

① 母排电压检测线无需接入控制器 

② 手动模式，按手动按钮再按启动按钮，无需按合闸按钮 

③ 自动模式，按自动按钮，给“远程不带载启动”自启动信号 

若机组的断路器为“电动开关”： 

① 母排电压检测线需接到断路器的下端(断路器上端为发电机的进线端) 

② 手动模式，按手动按钮再按启动按钮，按合闸按钮断路器合闸 

③ 自动模式，按自动按钮，给“远程带载启动”自启动信号，机组启动后自动合闸 

 


