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根据模拟量传感器信号改变固定功率输出值 

传感器的种类(以 DSE8610 或 DSE8620 为例)： 

电阻型传感器、电流型传感器(4-20mA)、电压型传感器(0-10V) 

设置做固定功率输出的百分比 

  

编辑百分比的电阻、电流、电压型传感器的曲线 

   

备：因固定功率输出设置为百分比，故传感器也需设置为百分比 

使用控制器 PLC 功能，将传感器的百分比和功率的百分比对应起来 

 

备：若对 PLC 程序有疑问，请联系 18680323575 


