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DSE8620MKII 切换到 DSE8610MKII 的说明 

DSE8620 MKII 单机与市电并网控制器，在一些应用场合，已安装了 DSE8620 

MKII，因项目的特殊性无需控制市电开关，需把 DSE8620 MKII 切换为 DSE8610 

MKII 使用。 

切换操作流程： 

1、 同时按向上和下键 后再通电，同时出现两个界面，如下： 

 

 

2、 使用向上或向下键 切换至 DSE8610 MKII，再按确认键 确

定所选的应用。 

3、 长按确认键 退出，此时已切换为 DSE8610 MKII，使用设置软件进

行相应的程序设定。 

 


