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DSE 设置息屏的说明 

背景： 

备用的发电机组在不使用条件下，要求控制器 LCD 显示屏有息屏的功能，客户为了节省蓄电

池的电能(若电池没有配浮充)，通常情况下无需设置此功能。 

功能说明： 

控制器在停止模式下，不按任何按键，6 分钟后进行休眠模式(时间可调整)，按任意键取消屏

保功能。实现此功能有几个前提条件： 

① 控制器没有任何报警 

② 不能设置“数据记录”功能 

③ 控制器和电脑不能用 USB 连接或上位机通过 RS485 链接控制器等 

以 DSE7320 为例： 

① 启用屏保功能，如下： 
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② 设置相应的时间 

 

背光 5m: 5m 后 LCD 的背景灯熄灭 

睡眠时间 6m：6m 后控制器进入屏保模式，即 LCD 屏黑了 


