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DSE7320 相连 2 个 DSE2520 的说明 

背景： 

因项目现场的不同要求，控制器需实现两地显示及控制，需另配一个显示屏，但有些特殊要

求，需额外配两个显示屏，如下： 

 

软件设置如下： 

 

①  第一个远程屏连接主控制器 RS485 端口(或 RS232 端口)，具体哪个端口可通过软件设置 
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② 第二个远程屏连接主控制器 DSENET 端口(接扩展模块的端口) 

 

备注：远程屏如何刷写程序，请参考海汇企业网盘的《常见故障处理的合集》中

116.DSE2520MKII 远程显示控制器的设置方法 


