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DSE7320MKII 数据记录不记录的说明 

故障现象： 

无法从控制器中读取数据记录的内容，如下： 

 

原因分析： 

1、控制器的日期和时间未激活，导致无法读取数据记录的内容，如下： 

 

2、数据记录中设置的触发值为“0” 
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解决措施： 

1、需使用“与电脑同步时间”，待激活日期和时间后，再次导出数据记录。如下： 

 

2、数据记录中设置的触发值不能设置为“0”可设置为“1”“0.1” 

 

序号 编写人 审核人 文件号 发布日期 更新说明 

1 肖建秋 尚惠东 HW202504A 20250407  

2      

沈伟


