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禁止自动起动和禁止自动运行的区别 

禁止自动起动： 

 

当 DSE8620MKII 或 DSE8660MKII 市电断电，数字量输入 A(功能定义如上)与负极接通时，

发电机组无法自动启动。当取消数字量输入后，机组会自动启动。 

禁止自动运行： 

 

当 DSE8620MKII 或 DSE8660MKII 市电断电，不让控制器自动启动，想通过信号来控制启

动，如下： 

数字量输入 A(功能定义如上)与负极接通时，机组自启动。在盘车过程中取消数字量输入 A 信

号，机组马上停止。 

若机组运行在安全延时，取消数字量输入 A 是不起作用的，机组会正常运行。 
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