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DSE335 设置 IP 地址后仍无显示

故障现象：

DSE335 在软件设置了 IP 地址且控制器已经重新上电，但控制器上的 IP 地址仍显示 0.0.0.0，

新设置的 IP 地址无效。

原因分析：

DSE335 控制器与 74 系列/86 系列有所不同，设置 IP 地址后除了需要控制器重新上电，还

需要连接网线后才会显示新设置的 IP 地址 。

解决方法：

DSE335 设置新 IP 地址后，控制器重新上电，并连接好网线控制器面板通讯界面即可显示

新设置的 IP 地址。
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