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控制器上电后 LED 灯全亮

一、现象描述：

控制器上电后，面板板上的 LED 灯全亮，如下图。

二、原因分析：

控制器面板灯全亮，并非是控制器故障，而是控制器的数字量输入点或者 PLC 虚拟输入激

活了“测试灯”（Lamp Test）功能。

三、解决方法：

1、在数字量输入点关闭“测试灯”（Lamp Test）

2、在 PLC 的虚拟输入关闭“测试灯”（Lamp Test）
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