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扩展模块通讯故障

一、故障现象：

控制器出现扩展模块通讯失败报警, 扩展模块上的指示灯闪亮。

二、原因分析：

1、通讯线接线错误；

2、末端扩展模块没有接 120 欧姆电阻；

3、软件中勾选的扩展模块型号与实际不符；

4、扩展模块本体上的 ID 与软件勾选的不一致；

5、扩展模块通讯端口损坏；

三、解决方法：

1、检查外部接线，确定控制器与扩展模块的 H、L 接线无误；接线参考下图：
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2、确定软件勾选的扩展模块型号与实际接线的扩展模块型号一致；

3、检查扩展模块上的 ID 选择开关，确定 ID 正确且无重复；

4、重新设置 ID 和接线后，模块重新上电；

5、用万用表直流档测量通讯端口，确认端口是否正常；端口电压正常值为：H-L 约为 0.2V；

H-SCR 约为 1.8V；L-SCR 约为 1.6V;
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