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“取消保护”功能的应用

应用场景：

“取消保护”，指的是主动禁用 DSE 控制器的常规保护性停机逻辑（仅保留紧急停机功能），

让机组在故障状态下继续运行.此功能用于满足系统设计中 “仅告警、保护功能屏蔽、故障续

跑、强制运行、战争模式” 等特定场景需求.

软件设置：

在高级应用中勾选启用该功能后，激活“取消保护”的方式有两种：一是“从数字量输入

点激活”、二是“一直有效”。

如果发动机为电喷机，还可以根据实际应用需要，是否取消冷却液液位保护.如下图：

。

注意事项：

在此情况下，模块显示屏将显示“保护功能已禁用”以告知操作员。
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停机和电气跳闸报警仍会出现，但操作员将获知这些报警已被屏蔽。

警告！- 启用此功能将阻止设备在发生关键报警条件时停止运行。所有停机报警均被禁用，

但紧急停止功能除外，该功能仍然有效。
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