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四种预热输出的应用说明

1. Preheat During Preheat Timer（预热定时器期间预热）

激活条件：预热定时器启动时变为激活状态。

失活条件：机组停止、预热定时器计时结束。

2. Preheat Until End Of Cranking（预热至启动完成）

激活条件：预热定时器启动时变为激活状态。

失活条件：机组停止、机组达到启动脱开条件。

3. Preheat Until End Of Safety Timer（预热至安全定时器结束）

激活条件：预热定时器启动时变为激活状态

失活条件：机组停止、机组达到安全延迟定时器计时结束
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4. Preheat Until End of Warming Timer（预热至暖机定时器结束）

激活条件：预热定时器启动时变为激活状态。

失活条件：机组停止、 机组达到暖机定时器计时结束。

⚠ 重要安全提：在多次连续启动的盘车间隔时间内，预热至启动完成、预热至安全定时器结

束、预热至暖机定时器结束这三种预热模式的输出不会中断，将持续保持激活状态。
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